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PROVINCIA DI ALESSANDRIA

COMUNE DI STAZZANO

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

"PROGRAMMA CASA: 10.000 ALLOGGI ENTRO IL 2012"
PRIMO BIENNIO
PROGETTO DI RECUPERO EDILIZIO IN VIA UMBERTO I°

PROGETTO ESECUTIVO

RICHIEDENTE
Amm.ne comunale

DATI CATASTALI

F. 13 Mapp. 84

TAVOLA E SCALA

Progetto: Schema impianto termico
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PIANO SECONDO
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Appartamento 1

Appartamento 2

Appartamento 3

Appartamento 4

Appartamento 5

Appartamento 6

Appartamento 7/

Zona condominiale
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App. Locale Pot.richiesta Pot. Elem n.elem.teor. n.elem reali P:
[W] [W]
Appartamento 1 Soggiormno 1039,59 1,5 120 12,994875 3
Appartamento 1 Anti Wc 133,64 1,5 120  1,6705 2
Appartamento | W C 31924 15 120 3,9905 4
Appartamento 1 Camera Letto 693,14 15 120  8,66425 9
Appartamento 1 Rip. 101,13 1,5 120 1,264125 2
Zona Condominiale Sglg 1513,89 1,5
condominiale 120 18,923625 19
Zona Condominiale [ gvanderia 361,68 1,5
120 4,521 5
Appartamento 2 WwWC 23742 15 120 2,96775 3
Appartamento 2 anti wc 80,88 1,5 120 1,011 2
Appartamento 2 Soggiorno 937,08 1,5 120 11,7135 12
Appartamento 2 Camera 700,39 1,5 120 8,754875 9
Appartamento 3 Soggiorno 741,89 15 120 9,273625 10
Appartamento 3 Wec 196,83 1,5 120 2,460375 3
Appartamento 3 Camera L. 54045 1,5 120  6,755625 7
Appartamento 4 anti wc 80,88 1,5 120 1,011 2
Appartamento 4 Soggiorno 888,08 1,5 120 11,101 12
Appartamento 4 wWC 20852 15 120 3,7315 4
Appartamento 4 Camera 70424 15 120 8,803 9
Appartamento 5 wWC 310,78 1,5 120 3,88475 4
Appartamento 5 anti wc 10126 15 120 1,26575 2
Appartamento S Soggiorno 1263,09 15 120 15,788625 16
Appartamento 5 Camera 85525 15 120 10,690625 11
Appartamento 6 Soggiorno 1027,15 1,5 120 12,839375 13
Appartamento 6 We 24573 15 120 3,071625 4
Appartamento 6 Camera L. 719,76 15 120 8,997 9
Appartamento 7 Soggiorno 1157,04 1,5 120 14,463 15
Appartamento 7 Anti WC 5444 15 120 0,6805 1
Appartamento 7 WC 363,72 1,5 120 4,5465 5
Appartamento 7 Camera 908 1,5 120 11,35 12
Tot.

Dimensionamento Appartamenti

Potenza per acqua calda sanitaria

Rendimento globale

Potenza totale caldaia

ESPULSIONE FUMI ESPULSIONE FUMI

LE VERTICALE
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Acqua fredda

Adduzione idrica

@ 22X1.0 @ 28X1.5

Adduzione gas

COMPONENTI

SNGEGECONONONORCRORGINC)

Gruppo termico murale a premiscelazione in alluminio con bruciatore ceramico

modulante, avente una potenzialita' resa pari a 10-35kW

Boyler di accumulo acqua calda sanitaria, con doppio scambiatore in acciaio capacita' 2000 It.

coibentato esternamente

Regolatore elettronico differenziale della temperatura per comando circolatore impianto solare, composta da un
regolatore elettronico e due sonde ad immersione termosensibili - Campo d'impiego del regolatore: -30+100°C

Vaso Espansione con precarica di azoto qualificato ISPESL pretarato 2 Bar - It.80

Miscelatore termostatico ad azione meccanica, e corpo in ottone DN40

Termostato di regolazione

I[drometro

Pompa di circolazione installata sul circuito di ricircolo - Q=3mc/h H=4mt c.a.

Pompa di circolazione installata sul circuito pannelli solari - Q=4mc/h H=5mt c.a.

Termometro a colonna scala 120°C

Bomboletta di sfiato automatica realizzata in ottone

Pannello solare a piastra assorbente piana metallica a servizio dell'impianto dotato di isolamento termico

Resa: 1260 kCal/h - Dimensioni 2000x1000 mm

Attacco caricamento liquido antigelo




